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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Проведение широкого технического перевоо­
ружения промышленных предприятий, предусмотрекное решениями ZX7II 
съезда КПСС, принципиальное совершенствование всего цикла инвес­
тиционного процесса невозможны без коренного улучшения качества 
проектирования, обеспечивающего высокий технико-эконом,лески!:: уро­
вень вновь вводимых и реконструируемых объектов отраслей промыш­
ленности во всех регионах страны. Принятие проектных решений во 
многом определяется техническими решениями по электрооборудованию 
и электроснабжению, учитывая их значение для функционирования пре­
дприятия и стоимость, составляющую 12-15$ общих капитальных вло­
жений. 
Повышение эффективности построения и обеспечение оптимальной 
эксплуатации электрического'хозяйства предполагает решение акту­
альной задачи: правильное определение величины перспективного пот­
ребления электрической' энергии, получасового максимума нагрузки, 
количества установленного электрооборудования по производствам, 
кавдому промышленному предприятию и региону, отрасли и народному 
хозяйству в целом. 
Существующие методы определения параметров электропотребления 
при перспективном проектировании и принятии плановых решений ос­
новывались на экстенсивном пути хозяйствования и привели к неэф­
фективному использованию электрооборудования. Это проявляется в 
малой загрузке основных элементов систем электроснабжения промыш­
ленных предприятий, составляющей для силовых трансформаторов 25-
40$, для распределительных кабельных сетей 15-30$. Для оптимиза­
ции процесса электропотребления при большом значении электричес­
кой части необходимы новые методы расчета систем электроснабжения, 
позволяющие управлять обобщающими электрическими показателями це­
ха и предприятия, уметь их достоверно прогнозировать, анализиро­
вать и хранить в систематизированном виде для всех промышленных 
предприятий в рамках отрасли и региона, изучать динамику их разви­
тия для целей проектирования, планирования и управления. 
Диссертационная работа направлена на повышение качества про­
ектирования за счет достоверного определения перспективных пока­
зателей электрического хозяйства отрасли (черная металлургия) и 
региона (РЭУ "Гомельэнерго"), необходимых для составления народно­
хозяйственного баланса в годовых, пятилетних планах и планах пер-
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спектквного развития страны до 2005 года и на более отдаленный 
период. Работа выполнялась в соответствии с. координационным пла­
ном научно-исследовательских работ по научным основам ускоренного 
перехода народного хозяйства СССР на энергосберегающий путь раз­
вития, совершенствованию энергетики и дальнейшему углублению элек­
трификации на 1983-1887 гг., утвержденным постановлением Государ­
ственного комитета СССР по науке и технике и Президиума Академии 
наук СССР от 17.03.83, задание 03 "Исследовать основные направле­
ния развития альтернативных вариантов электрификации СССР до 2005 
года и в более далекой перспективе"» 
Целью работы является разработка методов, определявших пара­
метры электропотребления промышленных предприятий на перспективу 
при проектировании систем электроснабжения промышленных предприя­
тий, и реализуемых в режиме автоматизированного проектирования. 
В соответствии " поставленной целью в работе решены следую­
щие основные задачи: 
1. Проведены системные исследования закономерностей построе­
ния и функционирования электрического хозяйства промышленных пред­
приятий отрасли и региона. 
2. Осуществлен анализ стадий проектирования электрического 
хозяйства промышленных предприятий и предложены оптимальные мето­
ды прогнозирования, соответствующие каждой конкретной стадии и ха­
рактеру развития предприятия. . . . . 
3. На основе статистического анализа обобщающих электрических 
показателей промышленных предприятий отрасли и региона исследова­
ны закономерности построения и функционирования электрического хо­
зяйства. 
4. Дано обоснование длины предыстории и латентной зоны вре­
менных рядов электрических показателей предприятий для создания 
информационных баз данных в условиях автоматизированного проекти­
рования. 
5. На основе оптимизированных моделей получены прогнозные зна­
чения параметров электропотребления: общего и удельного электропо» 
требления, получасового максимума нагрузки, числа установленных 
электродвигателей предприятий отрасли и региона по годам на 5, 10, 
15, 20 лет. 
6. Выполнена оценка качества прогнозирования параметров элек­
тропотребления промышленных предприятий различными методами. 
7. Предложены принципы формализации процесса принятия решения 
по электрическому хозяйству предприятий на предпроектных стадиях в 
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условиях неформализуемости, неполноты и неопределенности часы ис­
ходных данных. • . 
Методика проведения иоояедований определялась каждой из пос­
тавленных задач и опиралась на общие положения теории систем, те­
орию вероятностей и математическую статистику, включая корреляци­
онно-регрессионный анализ и анализ временных рядов, а также специ­
альные методы прогнозирования. Теоретические исследовш-.м сопро­
вождались, разработкой математических моделей, алгоритмов и прог­
рамм, используемых для расчетов на ЭВМ ЕС и С."л~4. 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций обеспечивается собранными статистическими данными по 
16 электрическим показателям генеральной совокупности предприятий 
черной металлургии и Гомельского региона за 20 лет. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Показано, что система электрических показателей является 
основой иерархического-прогнозирования и формализованного описания 
процессов построения и развития электрического хозяйства промышлен­
ных предприятий на уровне отрасли (региона). 
2. Установлено наличие корреляционных связей между электри­
ческими показателями отрасли (региона), выявлена их устойчивость 
во времени, разработаны корреляционно-регрессионные модели взаимо­
связи исследуемых показателей. 
3. Выявлена оптимальная длина предыстории временных рядов 
электрических показателей, позволяющая получать надежные прогнозы 
при меньших выборках исходных данных. 
. 4. На основе ретроспективного анализа электропотребления, яв­
ляющегося обобщающим показателем развития электрического хозяйства, 
предложены экстраполяционная и самоорганизующаяся модели прогнози­
рования параметров электропотребления по предприятиям отрасли и 
региона; проведена оценка качества полученных прогнозов. 
5. Изменена область применения методов самоорганизации с ада­
птацией их для моделирования временной устойчивости коротких мно­
гомерных временных рядов. . . 
6. Доказано, что объем электропотребления отражает развитие 
технологии и рост производительности труда, определяет принятие 
перспективных проектных решений.в условиях неполноты и неопределен­
ности части исходных данных на основе моделирования временной ус­
тойчивости показателей, повышает качество принимаемых технических 
решений. 
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Практическая ценность работы. Предложены методы прогнозирова­
ния параметров электропотребления,доступные.инженерно-техническим 
работникам промышленных предприятий, проектных, плановых и эксплу­
атационных организаций. Определены параметры электропотребления 
промышленных предприятий на перспективу, создано одно из звеньев 
формализованной технологии проектирования - подсистема САПР на 
стадии оценки г.ютребности электрического хозяйства в ресурсах. 
Реализация работы. Результаты работы внедрены и используются 
для определения перспективных значений параметров электропотреб­
ления промышленных предприятий в рамках РЭУ "Гомельэнерго".Резуль­
таты прогноза электрических показателей генеральной совокупности 
предприятий черной металлургии переданы институтам ЭНИН и Чермет-
проект. 
Программы "Прогнозирование электрических показателей промыш­
ленных предприятий с выбором оптимальной длины предыстории" и 
"Оценка точности прогноза электрических показателей промышленных 
предприятий" включены в перечень программных средств отраслевой 
системы.проектирования САПР-Чермет. . . . 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на научной конференции "Экономия энер­
гетических, трудовых и материальных ресурсов в промышленности и на 
транспорте" (Москва, 1985 г.), на III Всесоюзной научно-техничес­
кой конференции "Программное, алгоритмическое и.техническое обес­
печение АСУ ТП" (Ташкент, IS85 г.), на общемосковском семинаре 
"Экономическая информатика" (1985 г.), на школе молодых ученых и 
специалистов МЭИ (1986 г.), на Всесоюзной научно-технической кон­
ференции "Состояние и перспективы развития электротехнологии" (Ива­
ново, 1987 г.), на научно-технической конференции "Технико-эконо­
мические проблемы оптимизации режимов электропотребления промыш­
ленных предприятий" (Миасс, 1987 г.), на постоянно действующих се­
минарах кафедр ЭПП Московского энергетического и Гомельского поли­
технического институтов "Повышение эффективности электроснабжения 
промышленных предприятий" (1985-19.87 гг.). 
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано пять 
печатных работ. 
Объем и структура работы. Диссертация содержит 130 страниц 
машинописного текста, 43 таблицы, 18 иллюстраций, список исполь­
зованной литературы из Н О наименований, приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы 
цель и задачи исследования, дана общая характеристика работы. 
В первой главе проведен обзор состояния и основных тенденций 
развития систем электроснабжения промышленных предприятий. Элек­
трическое хозяйство промышленного предприятия определено как боль­
шая (сложная) система, поэтому для оценки эффективности его рабо­
ты предлагается использовать системный подход, который позволяет 
качественно и количественно оценить промышленное предприятие, оп­
ределить приемлемые методы управления электрическим хозяйством и 
его основными режимами электропотребления, прогнозировать перспек­
тивы его развития. 
Показаны проблемы проектирования электрического хозяйства при 
строительстве новых предприятий и техническом перевооружении дей­
ствующих, среди которых необходимо выделить: сокращение времени 
проектирования и осуществление его в реальном времени вместе с 
технологами, электриками, эаводами-изготсчителями ш строительством 
(прогнозы по этим разделам проекта должны выполняться одновремен­
но); проектирование должно давать точные результаты с конкретной 
привязкой к технологии и по времени реализации в условиях неопре­
деленности исходной информации со стороны технологов, электриков, 
энергосистем, строительных организаций; проблема оценки, заключа­
ющаяся в выборе критериев, по которым проектировщик должен произ­
водить выбор технического варианта; проблема выбора технико-эконо­
мических показателей, схем, проблема информационного обеспечения 
задач проектирования. 
Электрическое хозяйство описывается с помощью системы основ­
ных электрических показателей, которая внедрена и действует в чер­
ной металлургии в 1976 г. Применение системы показателей позволя­
ет составить формализованное описание электрического хозяйства лю­
бого промышленного предприятия как системы в целом и ее подсистем. 
На основе формализованного описания, анализируя изменение показа­
телей во времени„ юс взаимосвязь с технологическими показателями, 
степень корреляции,-можно получить информацию о процессах, проис­
ходящих в электрическом хозяйстве действующих промышленных пред­
приятий и прогнозировать развитие -проектируемых. 
Рассмотрены п лежащие моделированию три множества функцио­
нальных зависимостей'электрических показателей: от времени; време­
ни и множества основных электрических и технологических показате-
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лей; взаимозависимости между электрическими показателями. 
Вторая глава посвящена разработке математических моделей и 
анализу методов, применяемых при проектировании электрического 
хозяйства предприятий. На основе структурного анализа стадий про­
ектирования электрической части промышленных предприятий.к пред-
проектным стадиям отнесены: схемы развития и размещения отраслей 
промышленности' (отраслевые схемы), схемы развития и размещения 
производительных сил по экономическим районам и союзным республи­
кам (территориальные схемы и схемы по регионам), технико-экономи­
ческое обоснование (ТЭО) строительства, реконструкции, расширения 
и технического перевооружения предприятий. В рамках схем требует­
ся определение параметров электропотребления промышленных пред­
приятий на 10 и более лет по пятилетиям с подробным обоснованием 
первого пятилетия.' 
На стадии ТЗО необходимо получение прогнозов параметров элек­
тропотребления для различных периодов упреждения: на 2-3 года для 
несложных объектов; 4-5 лет для объектов с длительным сроком про­
ектирования, а в исключительных случаях (особо крупные комплексы) 
- на 6-7 лет. • .' 
Для прогнозирования электрических показателей на предпроект-
ных стадиях целесообразно применение двух методов: экстраполяци-
онного - при средне- и долгосрочном прогнозировании и метода са­
моорганизации .- при краткосрочном. Класс опорных функций алгорит­
ма экстраполяционного прогноза содержит 10. г^ оделей (функций от 
времени t ), наиболее точно характеризующих тенденции изменения 
электрических показателей во времени. Формирование из исходного 
ряда серий рядов вида 
Уг> У& t • - • ,tft-z I 2 серия 
Уг, Уз, • •-• ,fft-t J 
У*, У*, Уз 1 
Уг, Уз , У* Г £-3 с еР м 
yt-3, yt-2,¥i-f J 
позволяет выбрать наиболее точную модель прогноза. По исходным мо-
' делям в каждой серки для каждого ряда методом наименьших квадратов 
рассчитываются коэффициенты CL, в , € . Затем для каждого ряда по 
модели производится прогноз на следующий для каждого ряда период 
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времени:.для первой серии - период t , ДДЯ второй - периоды t~I, 
t и т.д. 
Критерием выбора прогнозной модели является минимум ошибки 
J \ k^i, if <po,^/n / к & 
где / - номер серии; к - количество рядов в серии; у , р и г/<рахт 
- прогнозные и фактические значения для Н -го ряда. Для выбран­
ной модели длина предыстории определяется как длина серии, в кото­
рой достигается минимум (? по J . Прогнозное значение на первый 
год прогнозируемого периода находится ка# длина серии с минималь­
ной погрешностью по выбранной модели с учетом длины предыстории.' 
Алгоритм прогноза, разработанный на основе метода самоорга­
низации позволяет получить математическую модель прогноза в виде 
полинома 
где Ц ~ зависшая перетаенная; £С£ ССг ,, .., За- обобвдетве пере­
менные (аргументы); П. - количество аргументов. Б качеств зави­
симой переменной используется электропотребление А , в качестве 
аргументов - основные электрические показатели, описывающие элек­
трическое хозяйство промышленного предприятия как систему и опре­
деляющие электропотребление: Рм - получасовой максимум нагрузки 
в часн максимума энергосистемы; Т
м
 - число часов использования 
максимума; ks - коэффициент .спроса; . Л - число установленных 
электродвигателей; п?/>~ средняя мощность двигателя; Ар - элек­
тровооруженность и А
э
 - производительность труда электротехничес­
кого персонала. С целью нахождения наиболее эффективной модели 
прогноза в состав аргументов включено дискретное.время (номер го­
да t ) . При этом наиболее значимые аргументы выбираются в ходе 
самоорганизации модели. Вид математической зависимости заранее 
не фиксируется, а получается в результате многорядной селекцион­
ной процедуры. Частные описания, используемые в алгоритме, имеют 
вид полинома от двух аргументов 
Структура частного описания изменяемся при помощи зануления 
его коэффициентов С££ , в2 , (23 . При этом осуществляется ком­
бинаторный перебор всех частных описаний для каждой пары аргумен-
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тов. Каждой паре аргументов соответствует семь частных описаний. 
Всего получается 7С% сравниваемых между собой частных описаний, 
из которых выбираются 10 лучших для следующего ряда по критерию 
селек- та.. Селекция частных описаний проводится по критерию регу­
лярности #г 1 
д (В) - — л * — j •*" mm 
4~t Ута&/?£ 
где /Vfii/Vg- обучающая и проверочная последовательности \ff/fiaS»~ 
реальное значение зависимой переменной; ^ ^ - значение зависимой 
переменной, вычисленное на основе коэффициентов, полученных на обу­
чающей последовательности. 
Процесс многорядной селекции прекращается при достижении ми­
нимума критерия регулярности, максимальное число рядов селекции 
при этом не более де ти. 
Организованный таким образом целенаправленный перебор моделей 
обеспечивает нахождение единственной модели оптимальной сложности, 
адекватной исходным данным. Схема работы алгоритма прогноза для 
одного ряда селекции показана на рис. I. 
В третьей главе выполнено прогнозирование параметров_электро- . 
потребления промышленных предприятий на основе разработанных мате­
матических моделей. 
Для определения тесноты связи между основными показателями от­
расли (региона) проведен парный корреляционно-регрессионный анализ 
показателей и получены корреляционные матрицы за три года. Показа­
но, что для различных пар показателей связь различна как по вели­
чине так и по знаку. Однако коэффициенты корреляции по годам меня­
ются незначительно, что позволяет сделать вывод об устойчивости 
этих связей и устойчивости развития электрического хозяйства про­
мышленных предприятий во времени. ....'• 
Анализ корреляционных матриц позволил установить сильную кор­
реляционную связь между следующими парами показателей отрасли, ко­
торые расположены по мере уменьшения коэффициента корреляции: {вч , 
п ), {Р
М




 , £,),..(<*,./$/.), (*,4?) 
и другими. Для этих пар показателей проведен регрессионный анализ 
и получены регрессионные зависимости, выполнена статистическая оце­
нка коэффициентов регрессии и корреляции. Множество функциональных 
зависимостей дает возможность получить на заданную перспективу ком­
плекс показателей. 
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PEQB I» Реализация многорядного алгоритма МГУА для 
одного рада селекции 
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предприятий, региона и отрасли в целом разработана методика опти­
мизации длины преднстории. Рассмотрим ее на примере временного ря­
да электролотребления отрасли. Временной ряд содержит значения эле­
ктропотребления по отрасли за 22 года (1965-1986 гг.) с разбиением 
по годам. Оставляя 5 последних по времени точек рада (X982-I986 гг.) 
для сравнения с прогнозными значениями (Л^=5), менялась длина ис­
ходного ряда от Д =5 до Л =12. Для какдого Л рассчитаны прогноз­
ные значения по разработанным моделям на период 1982-1986 гг., ко­
торые сравнивались с'фактическими за тот же период. Минимальное 
значение средааквадратической ошибки прогноза определяет оптималь­
ную длину предыстории рассматриваемого временного ряда 
„2 11 (Мра^яг ~ У яр) £ о/ 
f^f У<ракт 
где у<ракт и .уяр - фактическое и прогнозное значения показателя; 
Ny- период упреждения прогноза. Аналогичные расчеты О ..прове­
денные .для других периодов упреждения прогноза ( "у = 6ДО) дают 
для временного рада электропотребления отрасли семейство характе­
ристик и <".^(я), представленных на рис. 2. 
Исследование полученных зависимостей О = «/\Щ.показало, что 
оптимальная длина предыстории для временных радов электрических по­
казателей промышленных предприятий, региона и отрасли в целом сос­
тавляет .9-10 последних по времени точек (лет), непосредственно пред­
шествующих прогнозному периоду. 
Установлено
7
, что точки временных рядов электрических показа­
телей, лежащие за пределами оптимальной длины предыстории, образу­
ют латентную зону. Точки латентной зоны обладают малой информатив­
ностью и.использование их для прогнозирования не повышает точность 
прогноза. . 
В этой же главе на основе разработанных алгоритмов получены 
прогнозные модели основных электрических показателей промышленных 
предприятий отрасли и региона. 
По критерию Вальда проведена оценка качества прогнозов основ­
ных электрических показателей. С этой целью определены верхняя (А) 





 * л)] Щ 
log А - таз? J у£мвд ~ f (2yimx + u)j ~^r 
f«iea 
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Рис. 2. Оптимизация длины предыстории электропотребления 
по отрасли в целом 
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где t/iucx ~ обучающая выборка, представляющая исходный временной 
•gm',t/iAtod~ прогнозный ряд, реализуемый В ввде выбранного метода 
прогнозирования по процедуре обучения; Д - 2 б у - величина,, харак­
теризующая, допустимый для рассматриваемого метода разброс модель­
ных точек относительно реальных; (Ту - среднее квадратическое 
отклонение. 
По полученным значениям А и В вычисляются вероятности ошибок 
первого и второго родов 
При этом ошибка первого рода 1 2 1 равна вероятности отвергнуть ос­
новную гипотезу принятия прогноза за реальность, если она верна» 
Ошибка второго рода 1& равна вероятности принять основную гипо­
тезу, если верна конкурирующая. Прогнозное значение принимается за 
реальное с вероятностью 1"№0-1
г1,%, мощность критерия Вальда оп­
ределяется выражением U=fOO-lttt %. Учитывая наличие нормального 
распределения для выборки $ £
т
д > рассчитываем доверительный ин­
тервал прогноза 
Р Угмов ~Щ< YiM0d < ffiMo9 * Щ] - У 
тя&Углюд есть истинное значение Y i m g » 
По величине V из 'таблиц нормального распределения находим ве­




пределения, величины t . 
.При проведении практических расчетов по оценке качества прог­
ноза, проведенных по промышленным предприятиям отрасли и региона 
получено, что вероятность принятия прогноза за реальность оказа­
лась не менее 95$, что вполне удовлетворительно для всех проектно-
плановых решений. Мощность критерия Вальда составила не мйнее 85$. 
В четвертой главе 'анализируется процесс принятия решения в ус­
ловиях неопределенности.части исходных дэнных по проектированию 
электрического хозяйства промышленного предприятия с точки зрения 
формализации звеньев его структуры. Анализируются причины, неопре­
деленности. Применяются разработанные алгоритмы и программы в ра­
ботах по оценке потребности в электрической энергии и мощности, в 
количестве установленного электрооборудования, в капитальных вложе­
ниях, электротехническом персонале. 
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В работе приведена структура региональной информационной ба­
зы данных "Регион", которая выполняет функцию информационного обес­
печения решаемых в диссертации задач. База содержит сведения по 
всем предприятиям региона (232 предприятия), в том числе, основные 









\ временные ряда годовых объемов электропотребления 
с 1970 г.; удельные и общие расходы электроэнергии по генеральной 
совокупности производств (цехов), определяющие структуру электро­
потребления. 
Основной работой по перспективе развития предприятий отрасли 
и региона является схема развития и размещения предприятий черной 
металлургии (региона), в которой рассмотрена перспектива развития 
всех предприятий на 15-20 лет вперед с выделением крупных цехов и 
агрегатов. Выполняются также специальные работы типа "Оценка пот­
ребности в электроэнергии, в электрооборудовании крупных энергоем­
ких объектов". Исходными данными для выполнения этих работ в элек­
трической части проекта служит перечень технологических агрегатов 
и сроки их ввода в эксплуатацию. Перечень содержит элемент неопре­
деленности исходных технологических данных, KOTOPLJ заключаются в 
следующих факторах: 
- существуют несколько вариантов перечня (жесткая линия осла­
бевает из-за далекой перспективы планирования); 
- в перечне приводится проектная мощность технологических аг­
регатов без темпов их освоения во времени; 
- технологи владеют удельными расходами электроэнергии на уров­
не агрегатов и не владеют на уровне цеха (комплекса производства). 
В этих условиях необходимо применять данные информационной ба­
зы данных по удельным и общим расходам, по основным электрическим 
показателям, по объемам электропотребления и.его структуре. Цен­
ность ретроспективного описания показателей заключается в том, что 
оно - результат функционирования сложной системы в реальных- усло­
виях, в условиях полного набора детерминированных и вероятностных 
воздействий как внешней среды, так и внутренних факторов. Детер­
минированные воздействия отражаются на временной динамике. 
Приведены итоговые результаты на примере определения потреб­
ности в электроэнергии и мощности по предприятиям в целом (таблица), 
ожидаемого количества установленных электродвигателей; полной струк­
туры электропотребления промышленных предприятий и их электрических 
показателей, а также части других перспективных показателей. 
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Таблица 
Потребность в электроэнергии А , ГВт.ч и электрической 
мощности Р
м
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 ' 
Показано,°что разработанные метода принятия решении на осно­
ве временной устойчивости являются необходимой составляющей под-
системн САПР электрической части проекта на стадиях схем развития 
отрасли и региона, 
В приложении приведены; тексты, разработанных в диссертации 
программ; корреляционные матрицы парных коэффициентов корреляции 
основных электрических показателей; ошибки прогнозирования объемов 
электропотребления; акты о внедрении результатов работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 
. I. При проектировании электрического хозяйства промышленных 
предприятий необходимо использовать методы анализа, опирающиеся на 
системные свойства формирования и развития электрического хозяйст­
ва и его отдельных подсистем - электроснабжения, электрооборудова­
ния, электроремонта. 
2* Доказано, что основой системного описания электрического 
хозяйства промышленных предприятий является система электрических 
показателей, реализуемая в информационной базе данных. Система по­
казателей позволяет применять формализованные методы оценки сущест­
вующих закономерностей (тенденций) в функционировании электрическо­
го хозяйства предприятий и прогнозировать развитие электрической 
части предприятий на перспективу. 
3. Исследования внутренней структуры электрических показателей, 
проведенные путем изучения корреляционных связей между показателя­
ми, показали, что среди электрических показателей можно выделить 
базовые, которые отражают системные свойства в формировании и раз­
витии электрического хозяйства предприятий. Корреляционные связи 
между этими показателями ( Л . Р
м f fl . ) не зависят 
от размера предприятия, отрасли промышленности, особенностей тех­
нологии, что позволяет использовать эти показатели в качестве ос­
новных при проектировании и управлении электрическим хозяйством от­
расли, региона и конкретного предприятия. 
4. Разработана экстраполящюнная модель прогнозирования элек­
трических показателей предприятий с выбором оптимальной длины пре­
дыстории временного ряда. На примерах прогнозирования параметров 
электропотребления предприятий отрасли и региона показана целесооб­
разность применения предлагаемой модели и ее программной реализации 
для целей средне- и долгосрочного прогнозирования. 
5. Для целей краткосрочного прогнозирования, которое необходи­
мо для управления электропотреблением на уровне региона, более точ­
ные результаты дает метод самоорганизации моделей при условии адап­
тации его к коротким многомерным временным рядам. Предложены пути 
расширения возможностей метода самоорганизации- применительно к за­
дачам прогнозирования максимума нагрузки предприятий промышленного 
региона. . . . 
6. Предложена (разработана) методика выбора длины предыстории 
электрических показателей промышленных предприятий, позволяющая оце-
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нить ошибку прогнозирования в зависимости от длины исходного вре­
менного ряда и периода упреждения. 
7. Предлагаемые математические модели реализованы в виде прог­
рамм " PfiOGN-2 " и *' ALFA " на языке Фортран. Расчеты, прове­
денные для всех предприятий черной металлургии и предприятий промыш­
ленного региона, показали, что при использовании временных рядов 
оптимальной длины ошибка прогнозирования параметров электропотреб­
ления не превосходит 3,5% при прогнозировании на 8-10 лет вперед. 
8. Показано, что принятие решений по развитию электрического ' 
хозяйства промышленных предприятий на предпроектннх стадиях проис­
ходит в условиях значительной неопределенности части исходных дан­
ных (технологические и электрические показатели, ресурсные ограни­
чения и т.п.). Влияние этих факторов возрастает в условиях.перехода 
к автоматизированному проектированию в рамках САПР-электро. Прео­
доление неопределенности исходных данных и повышение качества при­
нимаемых решений невозможны без учета системных свойств электричес­
кого хозяйства промышленных предприятий. 
9. Предлагаемые в работе математические модели, методы и прог­
раммы позволяют формализовать процесс принятия решений но формиро­
ванию электрического хозяйства предприятий на предпроектннх стади­
ях и управлять электропотреблением предприятий в рамках региона. 
Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо­
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1. Кудрин Б.И., Прокопчик В.В., МартыненкоТ.В. (Алферова Т.Е.) 
Прогнозирование развития электрического хозяйства металлургических 
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2. Исследование технических систем типа электрический ценоз 
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